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Protokol o zkouskach €. 8433/ 8P1/ 26
Cislo vzorku: 11236/8P1/26
Misto a bod odbéru : Kasenec - VDJ Markiv kopec - odtok Datum a €as odbéru : 26.5.2026 8:23

Datum a €as pfijmu : 26.5.2026 13:43

Zékaznik: Sprava majetku mésta Miroslavi, Pfikopy 1202/ 17, Miroslav, 671
72 Vzorkoval :Volanek Zdenék, vzorkar
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorkd pitnych vod SP &. 1 (CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-14, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN I1SO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb.)
Rozsah rozboru : uran Plan odbéru : 1391/8P1/26
Datum provedeni analyz: 26.5.2026- 1.6.2026

Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky
méreni

Uran pg/l 13,0 +5% 15 (NMH) | vyhovuje | sOP &.88-1(CSN EN ISO 17294-2) IPZ1
Chlor volny mg/| 0,04 7% 03 (MH) | vyhovuje | sop &.26(ESN EN ISO 7393-2, navod firmy | *

HACH) (8P1)
Dusi(':nany mg/| 45,8 +10% 50 (NMH) rorx SOP &.106 (Ing. Marta Horakova, CSc. a

kolektiv, Analytika vody) (8P1)
Zelezo mg/l 0,016 *5% 0,20 (MH) | Vvyhovuje | sop&.8s-1(ESN EN ISO 17294-2) IPZ1
Fosfor celkovy mg/| 0,138 +10% SOP &.88-1 (CSN EN SO 17294-2) IPZ1

* ZkousSky provadéné v misté odbéru

IPZ Interné provedena zkouska internim dodavatelem

8P1 - zkous$ka provedena na pracovisti Znojmo - laboratof PV, Prazska 2801/119, 669 02 Znojmo

Interni dodavatel : IPZ1 Zku$ebni laboratoF &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018, Pracovisté Brno
Nejistota méfeni: Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Nejistota odbéru vzorku je 5% a neni zahrnuta do nejistoty méfeni a do hodnoceni.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaSkou €. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

NMH - nejvyssi mezni hodnota MH - mezni hodnota DH - doporuc¢ena hodnota

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu.

*** - u zkouSky neni mozné posoudit shodu s limitem

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétll. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vysledky schvaleny dne :1.6.2026

Mgr. Jana Svestkova
Vedouci pracovisté

Protokol vystaven dne : 5.6.2026
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