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Protokol o zkouskach €. 9272 / 8P1 / 26
Cislo vzorku: 13010/8P1/26

Misto a bod odbéru : Miroslav - bazén - koupalisté Miroslav - Miroslav, Datum a ¢as odbéru : 15.6.2026 10:20

koupalisté, plavecky bazén, slévany vzorek Datum a €as prijmu : 15.6.2026 13:45
Zakaznik: Sprava majetku mésta Miroslavi, Pfikopy 1202/ 17, Miroslav, 671

72 Vzorkoval : Holler AleS, vzorkar

PFfedmét zkousky : Voda ke koupani
Postup odbéru : Odbeér vzorkl vod ke koupani SP €. 9 (vyhlaska ¢. 238/2011 Sb. v platném znéni, CSN EN ISO 19458)
Rozsah rozboru : --- Plan odbéru : 1608/8P1/26

Datum provedeni analyz: 15.6.2026- 19.6.2026

Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

ZkousSka Jednotka | Vysledek | Nejistota Limit Hodnoceni |ldentifikace zkousky
meéfeni

Celkovy organicky uhlik mg/l 3,7 +10% SOP &.84-1 (SN EN 1484) IPZ1

TOC rozdil mg/l 0,70 +10% 2,5 (MH) | Vvyhovuje | dopotet rozdilu (8P1)

Chlor celkovy mg/l 0,49 +7% SOP &.26 (CSN EN ISO 7393-2, navod firmy | *
HACH) (8P1)

Chlor volny mg/l 0,33 +7% 0,3-0,6 (MH) vyhovuje | sop &.26 (ESN EN ISO 7393-2, navod firmy | *
HACH) (8P1)

Teplota vody °C 20,0 +2% SOP &.27 (ESN 75 7342) (8P1) *

Chlor vazany mg/l 0,16 7% 0,3 (NMH) | Vvyhovuje | sop .26 (BSN EN ISO 7393-2, navod firmy | *
HACH) (8P1)

Redoxni potencial mv 761 min.700 (MH) | vyhovuje | (navod firmy Hach) (8P1) *+

Priihlednost neruseny (8P1) o+

prdhled na dno

Chloritany mg/| <0,003 30 (NMH) | Vyhovuje | sop&36-1(GSN EN ISO 10304-1; ESN EN| IPZ1
ISO 10304-4; CSN EN ISO 15061)

Zakal ZFn <0,10 05 (MH) | vyhovuje | sop .24 (CSNEN ISO 7027-1) (8P1)

Dusiénany mgl/l 44,8 +10% SOP &.106 (Ing. Marta Horakova, CSc. a
kolektiv, Analytika vody) (8P1)

Chlore¢nany mg/l 7,66 +10% 30 (NMH) | vyhovuje | sop &36-1(CSN EN ISO 10304-1; GSN EN| IPZ1
1SO 10304-4; CSN EN 1SO 15061)

pH(25°C) 7,5 +0,2 6,5-7,6 ek SOP &.1 (€SN ISO 10523) (8P1)

Dusi¢nany rozdil mg/l <0,01 20 (MH) | vyhovuje | soP ¢.106 (Ing. Marta Horakova, CSc. a

kolektiv, Analytika vody) (8P1)

Suma chloritany a mg/l 7,7 +20% 30 (NMH) | vyhovuje | (dopocet sumy) IPZ1
chlore¢nany

* Zkousky provadéné v misté odbéru + ZkouSky mimo rozsah akreditace

IPZ Interné provedena zkouska internim dodavatelem

8P1 - zkous$ka provedena na pracovisti Znojmo - laboratof PV, Prazska 2801/119, 669 02 Znojmo

Interni dodavatel : IPZ1 Zkugebni laboratof ¢. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018, Pracovisté Brno
< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorku.
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Nejistota odbéru vzorku je 5% a neni zahrnuta do nejistoty méfeni a do hodnoceni.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou ¢. 238/2011 Sb. v aktualnim znéni.

Zkousky: TOC rozdil, dusi¢nany rozdil - rozdil mezi hodnotou parametru namérenou ve vzorku a hodnotou parametru naméfenou u plnici vody
Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu.

**% - zkouSky neni mozné posoudit shodu s limitem

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych predmétll. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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