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Protokol o zkouskach ¢. 9859/ 8P1/ 26
Cislo vzorku: 13017/8P1/26

Misto a bod odbéru : Miroslav - bazén - koupali$té Miroslav - Miroslav, Datum a ¢as odbéru : 15.6.2026 10:29
koupalisté, pritok Datum a €as pfijmu : 15.6.2026 13:45
Zékaznik: Sprava majetku mésta Miroslavi, Pfikopy 1202/ 17, Miroslav, 671
72 Vzorkoval : Holler AleS, vzorkar

Predmét zkousky : Voda ke koupani
Postup odbéru : Odbér vzorkd vod ke koupani SP ¢&. 9 (vyhlaska ¢. 238/2011 Sb. v platném znéni, CSN EN ISO 19458)
Rozsah rozboru : --- Plan odbéru : 1608/8P1/26

Datum provedeni analyz: 15.6.2026- 26.6.2026

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkousky

Legionella spp. KTJ/100ml 0+ SOP &.67 (CSN EN ISO 11731) (8P1)

# bakterie rodu Legionella ve zkouSeném objemu vzorku nedetekovany

8P1 - zkous$ka provedena na pracovisti Znojmo - laboratof PV, Prazska 2801/119, 669 02 Znojmo

KTJ - kolonii tvofici jednotka

Nejistota méreni: Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Nejistota odbéru vzorku je 5% a neni zahrnuta do nejistoty méfeni a do hodnoceni.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou €. 238/2011 Sb. v aktualnim znéni.

**% - zkouSky neni mozné posoudit shodu s limitem

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétll. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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